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Выпускная квалификационная работа по теме: «Водоснабжение поселка 
городского типа и промышленного предприятия» содержит 93 страницы тек-
стового документа, 22 использованный источник, 6 листов графического мате-
риала. 
ПОСЕЛОК, МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД, ВОДОЗАБОР, НАСОСНАЯ СТАН-
ЦИЯ, ОБЕЗАРАЖИВАНИЕ, ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ, КОАГУЛЯНТ, ФЛО-
КУЛЯНТ,ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА. 
Объект – поселок, расположенный на территории Красноярского края. 
Цели работы: 
- выбор источника водоснабжения для обеспечения поселка водой питье-
вого качества; 
- выбор материала труб для водопроводной сети; 
- выбор метода подготовки воды питьевого качества и ее обеззаражива-
ния; 
- подбор насосного оборудования для подъема и подачи воды населению. 
В результате проведенной работы был выбран источник водоснабжения, 
определены размеры водоприемного колодца и подобрано водоподъемное обо-
рудование, выбран материал труб для прокладки кольцевой водопроводной се-
ти, рассчитана насосная станция второго подъема и подобраны насосы с ча-
стотным регулированием, определен метод обеззараживания воды. Произведен 
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Вода это природное достояние человека,котрое необходимо для его жиз-
нидеятельностти и здоровья .Обеспечение населения качественной и питьевой 
водой способствует улучшению и сохранению здоровья и безопасности 
нации.Причины проблем питьевого водоснабжения связанно с все возрастаю-
щими объемами водопотребления и антропогенным загрязнением источни-
ков,что обуславливает актуальность проблемы. 
Основным критерием эффективной и надежной работой систем водо-
снабжения являетчя выполнение требований стандарта качества очищенной во-
ды. 
Основным звеном в обеспечение поддержания качества питьевой воды 
являются очистные сооружения. Актуально использование коагулянтов и фло-
кулянтов с точными характеристиками и силиктивными свойствами.Они явля-
ютя продуктом высоких технологий,их дозировка зависит от конкретных фак-
торов.Современные реагенты минимизируют или вовсе не добавляют в воду 
растворенных металлов,не изменяют рН воды, сокращают объем образуемого 
осадка. 
Поверхностные источники России сильно загрязнены поэтому очистные 
сооружения водоподготовки, должны обеспечить удаления загрязнений антро-
пагенного происхождения: фенолов, нефтепродуктов, СПАВ, пестецидов,ионов 
тяжелых металлом. Поэтому одним из главных направлений является рацио-
нальное использование,восстановление и охрана водных ресурсов.Центральное 
























ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ. ГИДРАВЛИ-
ЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 
 
1.1Общие сведения об объекте водоснабжения 
 
Поселок расположен на юго-западе Красноярского края на границе с ре-
сбуликой Хакасия. Важной особенностью географического положения района 
является его местонахождение в центре земледельческой части края с благо-
приятными агроклиматическими ресурсами и плодородными почвами. Отрица-
тельные факторы — удалѐнность от крупных промышленных центров, желез-
нодорожных станций, месторождений полезных ископаемых. 
Рельеф района довольно разнообразен. Главная причина разнообразия ре-
льефа - расположение территории района на стыке двух тектонических струк-
тур: Минусинской межгорной впадины и Восточно-Саянского нагорья. Левобе-
режная территория поселка сложена преимущественно осадочными породами 
верхнедевонского и нижнекаменноугольного возраста. Широко распростране-
ны глины и суглинки. 
Вся территория района расположена в умеренном климатическом поясе. 
Климат резко-континентальный. Самая тѐплая часть — юго-запад поселка. 
Наиболее низкие температуры бывают на востоке и юго-востоке района. В це-
лом для района, средняя температура января -20 0С, июля +18°С. Средняя го-
довая температура -1,2°С. Минимальные температуры обычно отмечаются в 
первой половине января. В это время столбик термометра может опускаться до 
-46°С. Морозы могут сохраняться до марта. Через отметку 0°С среднесуточная 
температура переходит к середине апреля. В марте и в первой половине апреля 
воздух может прогреваться до +8°С.Максимальные значения температуры воз-
духа в июле. В этом месяце может установиться сухая, ясная, жаркая погода. 
Воздух при этом в полуденные часы прогревается до +33°С, +35°С. В августе 
заметно прохладнее, в сентябре среднесуточная температура понижается до 
+8°С, +9°С, а к концу октября окончательно переходит через 0°С. 
 
          1.1.1 Характеристика источника водоснабжения  
 
Вода в источнике относится к средне-мутным и характеризуется следую-
щими показателями качества воды, которые приведены в таблице 1.1. 
 














Нормативы (ПДК по 
СанПиН 
2.1.4.1074-01 
Мутность, мг/л 53,6 1,5 
Цветность, град. 10 20 
Фтор, мг/л 0,004 1,2 
Железо общее, мг/л 0,002 0,3 
Хлориды, мг/л 2 350 
Сульфаты, мг/л 8 500 
Медь, мг/л 0,009 1,0 
Алюминий, мг/л 0,001 0,2 
Фосфаты, мг/л 0,005 3,5 
Марганец, мг/л 0,001 0,1 
Нефтепродукты, мг/л 0,6 0,1 
Цинк, мг/л 0,04 5 
Минерализация, мг/л 115,5 1000 
Азот нитритный, мг/л 0,004 3,3 
Азот нитратный, мг/л 0,04 45 
Азот аммонийный, мг/л 0,45 1,5 
БПК5, мг О2/л 1,5 3 
Фенолы летучие 0,019 0,001 
СПАВ, мг/л 0,02 0,5 
 
1.1.2 Данные о населенном пункте 
 
Застройка поселка городского типа создана из групп пятиэтажных и девя-
тиэтажных многосекционных домов, оборудованных холодным и горячем во-
доснабжением, канализацией и центральным отоплением.  
Имеется  дошкольные общеобразовательные учреждения, а также  обще-
образовательные школы, спортивно–оздоровительный комплекс, торговые цен-
тры, лечебно–  оздоровительный цент.  
Улицы населенного пункта озеленены и заасфальтированы. Основной 
путь  населенного пункта с городами – автомобильные дороги.  
На территории города расположено предприятие молочной помышленно-
сти. 
 
          1.2 Характеристика промышленного предприятия 
          Предприятие – молочной промышленности: 
Вырабатывется широкий ассортимент продукции: питьевое молоко раз-
личных видов в разнообразной упаковкеи расфасофке,молочнокислые продук-
ты ,мороженное и др. 
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На предприятии молочной промышленности основное количество чистой 
воды (до 90% общего объема водопотребления) расходуется на производствен-
ные нужды: на охлаждение молока и молочных продуктов, восстановление су-
хого молока; мытье технологического оборудования и тары; включая автомо-
бильные и железнодорожные цистерны, для котельных и холодильных устано-
вок.  
Система водоснабжения в производственных и вспомогательных цехах 
обработки и переработке молока прямоточная с повторным использованием от-
работавшей воды. В холодильных установках, компрессорных, пластинчатых 
теплообменниках и вакуум – выпарных аппаратах используется оборотная во-
да. Отработавшая вода от охлаждения молочных продуктов в аппаратах ис-
пользуется повторно на горячее водоснабжение, питание котлов, наружное мы-
тье автомобильных цистерн, полив территории и т.д.  
Вода, расходуемая на мытье оборудования, панелей, бутылок, фляг и ба-
нок, внутреннее мытье железнодорожных и автомобильных молочных цистерн, 
обмыв сыров, хозяйственно – бытовые нужды и горячее водоснабжение, долж-
на быть питьевого качества. Полив территории и наружное мытье автомашин, 
может иметь незначительные отклонения от ГОСТа на питьевую воду. 
 
          1.3 Определение расчетных расходов воды 
Первой  задачей при проектировании водопроводной системы является 
определение количества потребляемой воды и режима ее расходования. 
Общее количество воды, которое должен подавать городской водопровод: 
– расход воды, потребляемой населением на хозяйственно – питьевые 
нужды; 
 
– расход воды на нужды промышленного предприятия; 
– расход воды на коммунальные нужды города (полив зеленых насажде-
ний, мойка улиц); 
– расход воды на нужды местной промышленности; 
– расход воды на нужды пожаротушения. 
 
1.3.1 Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды населения 
 
Степень благоустройства и норма хозяйственно – питьевого водоснабже-
ния в городе: здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией, 
централизованным горячим водоснабжением, норма водопотребления – 220 
л/(чел сут). 
 
Расчетное число жителей N, чел., определяется по формуле 
 
 ρFN ж , 






II квартал: 100803006,33N  
где жF – площадь жилой застройки, ∑48 га;  
       – плотность населения, I квартал: 250 чел/га; I I  квартал: 300 чел/г. 
Суммарное количество жителей составляет N  = 13680 чел/га. 
  
Необходимое количество воды для водоснабжения города характеризует-
ся суточным расходом. Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды определяется по формуле 
1000
Nq
Q жср.сут  м
3/сут,  





3/сут,   










3/сут,                      
где 
ж
q  – норма водопотребления, в зависимости от степени благоустройства 
жилого района;  
N –число жителей в жилой застройке, чел. 
 
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопо-
требления определяется по формулам 
 
ср.сутсут.макссут.макс QКQ ,




                                                     




                                                       
где Ксут., макс., мин. – коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, 
учитывающие уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 
благоустройства зданий, принимаются  Ксут. макс.=1,1 1,3; Ксут. мин.=0,7 0,9. 
 
Расчетные часовые расходы воды qч, м






























                               
где Кч – коэффициент часовой неравномерности, который определяется по 
формулам 
 
макс.макс.ч.макс. βαК ,                                                                                (1.7) 
 
1,526,11,2ч.макс.К  
                                            




где α– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим 
работы предприятий и другие местные условия, принимается .макс.α .=1,2 1,4;                
мин.α =0,4 0,6;  
β  – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 
принимается по табл. 2 (СП31.13330.2012) величина которого при численности 
жителей 13680 чел. Составляет макс.β =1,26; мин.β =0,43.  
           1.3.2 Расход воды на нужды промышленного предприятия 
 
пр.предQ – суточный расход воды на производственные нужды промышлен-
ных предприятий, 1004,56 м3/сут. 
Режим водопотребления предприятиями складывается из режимов по-
требления соответствующих групп потребителей на нем. Режим расходования 
воды на технологические нужды зависит от технологии производства и, как 
правило, задается технологами. Режим потребления воды на хозяйственно-
питьевые нужды работающих определяют посменно. Потребление воды на 
принятие душа осуществляется в первый час последующей смены. 
 
Промышленное предприятие по производству молока: 
11 
 
Общий расход воды на промышленном предприятии складывается из: 
 
питьевтех
сутпр.пред QQQ ,                                                                              (1.9) 
                                    
где 
тех
Q –  расход воды на производственные нужды предприятия, м3/сут; 
       питьев
Q – расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих на 
предприятии, м3/сут. 
Число работающих на предприятии составляет 800 человек, распределяем 
их по сменам, и принимаем 50%  от общей численности рабочих для первой 
смены, 50%  для второй смены: 
- 1 смена: 400 человек, 2 смена: 400 человек, из них в горячих цехах 
работает 150 человек, в холодных – 250 человек; 
 












Qпр  м3/час. 
 
 
Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды работников 
промышленных предприятий принимают равными для работающих в цехах с 
тепловыделением более 84 кДж на 1 м3/ч (горячие цехи) rq  = 45 л в смену на 
одного человека; для остальных цехов xq  = 25 л.  
 








  ,                                                                                                             (1.11)
 
          
где xn –   число работающих соответственно в цехах с тепловыделением менее 
84 кДж на 1 м3/ч для рассматриваемой смены. 
 
1 смена и 2 смена: 25,6
1000
25025
Qx  м3/смена; 
 
1 смена и 2 смена: 75,6
1000
15045




Расход воды на принятие душа после окончания смены, 
душ
Q  м
















N  – число пользующихся душем в данную смену; 
       a  − количество человек, приходящихся на одну душевую сетку 
 
          1.3.3 Расходы воды на коммунальные нужды населенного пункта 
 
Среднесуточное потребление воды на поливку определяется в зависимо-
сти от покрытия территории, способа полива, вида насаждений, климатических 
и других местных условий. 
Расход воды на полив поливQ , м3/сут, определяем из расчета на одного жи-












где N  – количество жителей, чел. 
 
Режим поливочного водопотребления принимаю равномерным в течение 
принятой продолжительности поливки. Часы поливки не должны совпадать с 
часами максимального водопотребления и не образуют их. 
          1.3.4 Расходы воды на пожаротушение 
 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и 
количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета маги-
стральных и кольцевых линий водопроводной сети. При застройке населенного 
пункта зданиями высотой более 5-х этажей с общей численностью более 20 
тыс. чел. принимаем количество одновременных пожаров – 2, расход воды на 
один пожар – 15 л/с. 
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение промышленного 
предприятия принимаем равным 20 л/с, что соответствует I и II степени огне-
стойкости промышленных зданий категории производства по пожарной опас-
13 
 
ности А,Б,В, общим объемом зданий до 50 тыс. м3. Количество одновременных 
пожаров на промышленном предприятии – 1. 
 
          1.3.5 Расход воды на нужды местной промышленности 
 
Расход воды на местную промышленность определяется по формуле 
 
сут.максм.пр







         1.4 Режим водопотребления в течение суток 
Питьевая вода расходуется со значительными колебаниями в различные 
часы суток. Поэтому для гидравлического расчета водопроводной сети и со-
оружений на ней составляется часовой график водопотребления в течение су-
ток.  





















II промышленное предприятие Всего 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0–1 1,5        58,68 16,3 97,7       9,38 182,06 3,62 
1–2 1,5 58,68 16,3 97,7         172,68 3,43 
2–3 1,5 58,68 16,3 97,7         172,68 3,43 
3–4 1,5 58,68 16,3 97,7         172,68 3,43 
4–5 2,5 97,8 16,3 97,7         211,8 4,21 
5–6 3,5 136,92 16,3           153,22 3,05 
6–7 4,5 176,04 16,3           192,34 3,82 
7–8 5,5 215,16 16,3           231,46 4,60 
8–9 6,25 244,5 16,3   60       260,8 5,18 
9–10 6,25 244,5 16,3   60 0,89 0,96   262,65 5,22 
10–11 6,25 244,5 16,3   60 0,89 0,96   262,65 5,22 
11–12 6,25 244,5 16,3   60 0,89 0,96   262,65 5,22 
12–13 5 195,6 16,3   60 0,89 0,96   213,75 4,25 
13–14 5 195,6 16,3   60 0,89 0,96   213,75 4,25 
14–15 5,5 215,16 16,3   60 0,89 0,96   233,31 4,64 
15–16 6 234,72 16,3   60 0,89 0,96   252,87 5,03 
16–17 6 234,72 16,3   60     9,38 260,4 5,18 
17–18 5,5 215,16 16,3   60 0,89 0,96   233,31 4,64 
18–19 5 195,6 16,3   60 0,89 0,96   213,75 4,25 
19–20 4,5 176,04 16,3   60 0,89 0,96   194,19 3,86 
20–21 4 156,48 16,3   60 0,89 0,96   174,63 3,47 
21–22 3 117,36 16,3   60 0,89 0,96   135,51 2,69 
22–23 2 78,24 16,3 97,7 60 0,89 0,96   194,09 3,86 
23–24 1,5 58,68 16,3 97,7 60 0,89 0,96   174,53 3,47 
Итого 100 3912 391,2 683,9 960 12,46 13,44 18,76 5031,6 100,00 
  
 
По данным таблицы 1.2 чертим ступенчатый график водопотребления 




Рисунок 1.1 – Совмещенный график водопотребления города, подачи воды 
насосами НС-I и подачи воды потребителю насосами НС-II. 
 
 
Определяем регулирующую емкость бака РЧВ. Расчет емкости бака РЧВ 














































































































































воды в РЧВ, 
% 
Расход воды 
из РЧВ, % 
Остаток воды 
в РЧВ, % 
1 2 3 4 5 6 
0–1 4,16 3,62 0,54   4,01 
1–2 4,16 3,43 0,73   4,74 
2–3 4,16 3,43 0,73   5,47 
3–4 4,16 3,43 0,73   6,20 
4–5 4,17 4,21   -0,04 6,16 
5–6 4,16 3,05 1,11   7,27 
6–7 4,17 3,82 0,35   7,62 
7–8 4,17 4,60   -0,43 7,19 
8–9 4,17 5,18   -1,01 6,18 
9–10 4,17 5,22   -1,05 5,13 
10–11 4,17 5,22   -1,05 4,08 
11–12 4,17 5,22   -1,05 3,03 
12–13 4,17 4,25   -0,08 2,95 
13–14 4,17 4,25   -0,08 2,87 
14–15 4,17 4,64   -0,47 2,41 
15–16 4,17 5,03   -0,86 1,55 
16–17 4,17 5,18   -1,01 0,54 
17–18 4,17 4,64   -0,47 0,08 
18–19 4,17 4,25   -0,08 0 
19–20 4,17 3,86 0,31   0,31 
20–21 4,16 3,47 0,69   1,00 
21–22 4,16 2,69 1,47   2,47 
22–23 4,17 3,86 0,31   2,78 
23–24 4,16 3,47 0,69   3,47 
Итого 100 100 7,66 7,66  
 
Полный объем резервуаров чистой воды,
 
РЧВW , м
3, определяется по фор-
муле 
пожнсобрегРЧВ WWWW .  ,       (1.15) 
 
где Wрег – регулирующий объем воды в резервуаре;  
      Wпож – неприкосновенный запас воды на тушение пожара;  
      Wсоб.н – объем воды на собственные нужды станции. 
 












Неприкосновенный противопожарный объем пожW  рассчитывается из 
условия тушения расчетного количества одновременных пожаров n в течение 











где  n – расчетное количество пожаров соответственно в населенном пункте и 
на промышленном предприятии, принимается по СНиП 2.04.02 – 84*;  
      q– расход воды на тушение одного пожара, соответственно в населенном 
пункте и на промышленном предприятии л/с;  
     Тпож – нормативное время тушения одного пожара, принимается 3 ч. 
 
Объем регулирующей емкости резервуара на собственные нужды станции 
составляет 5-8% от Qсут.макс: 
 













Принимаю 2 резервуара рабочих  объемом  1000 м3 и 250 м3. Размеры ти-
пового резервуара – 18×12×4,8 м. и размером 12×6×3,5 
 
1.5 Гидравлический расчет водопроводной сети 
 
Основные принципы трассировки водопроводной сети: 
1) сеть должна охватывать всех потребителей; 
2) подачу воды потребителям необходимо подавать по кратчайшим 
расстояниям; 
3) должна быть обеспечена бесперебойная подача воды потребителям. 
 




После проведенной трассировки сети основная магистральная сеть состо-
ит из 5-и колец. Конфигурация кольцевой сети приведена на рисунке 1.2 – 1.3. 
Производим гидравлический расчет магистральной сети методом Лобаче-
ва–Кросса. 
 
          1.5.1 Расчетная схема отдачи воды потребителю 
 
В основу гидравлического расчета положено, что каждый участок сети 







уд ,                                                                (1.19) 
 
где удq – удельный расход воды на 1 м сети, л/(с м);  
     Q  – общий расход воды, л/с; 
     .
соср
Q – сосредоточенный расход, отбираемый крупным потребителем, л/с; 
    
l  – суммарная длина участков магистральной водопроводной сети, через 
которые осуществляется отбор воды м. 
В сумму длин l  не включают участки сети (или их часть), проходящие 
по незастроенной территории, из которых не отбирается вода. Не входит также 
в сумму l   половина длин участков с односторонним отбором воды (застрой-
ка с одной стороны).  
Удельные отборы определяют дифференцированно по районам города в 
зависимости от плотности населения (этажности застройки) и степени санитар-
но-технического благоустройства зданий.  
Зная удельный отбор удq , л/с на 1 м (для всего города или по районам), 
можно определить путевые отборы воды
пут




,                                                                                           (1.20) 
          
где L  — длина участка, м. 
 
Для упрощения расчета, принимаем, что вода отбирается из сети в виде 
сосредоточенных расходов в узлах магистральной водопроводной сети. Узло-
вой расход равен полусумме путевых расходов участков, примыкающих к узлу, 










узлq ,                                                                                      (1.21) 
                                           





удq  л/(с м). 
 
Результаты расчета путевых расходов приведены в таблице 1.4, узловых 
расходов в таблице 1.5. 
    
   Таблица 1.4 – Определение путевых отборов 
№ участков 
Расчетная 
длина участка, м 





ре при пожаре 
1 2 3 4 
1-2 350 3,49 3,49 
2-3 370 3,69 3,69 
3-4 290 2,89 2,89 
4-5 366 3,65 3,65 
5-6 240 2,39 2,39 
6-7 160 1,60 1,60 
7-8 270 2,69 2,69 
8-12 160 1,60 1,60 
5-9 276 2,75 2,75 
9-10 360 3,59 3,59 
10-11 250 2,49 2,49 
1-11 410 4,09 4,09 
11-12 930 9,28 9,28 
2-10 390 3,89 3,89 
3-9 390 3,89 3,89 
7-9 380 3,79 3,79 












кающего к узлу 
Путевой рас-
ход, л/с, в час мак-
симального 
Расчетный уз-
ловой расход, л/с, в 
час максимального 
водоразбора водоразбора 
1 1-2, 1-11 7,58 3,79 
2 1-2, 2-3, 2-10 11,07 5,54 
3 2-3, 3-4, 3-9 10,47 5,24 
4 3-4, 4-5, 6,54 3,27 
5 4-5, 5-6, 5-9 8,80 4,40 
6 5-6, 6-7 3,99 1,99 
7 6-7, 7-8, 7-9 8,08 4,04 
8 7-8,8-12 4,29 2,14 
9 5-9,3-9,9-10,7-9 14,02 7,01 
10 2-10,10-11,9-10 9,97 4,99 
11 1-11,11-12,10-11 15,86 7,93 
12 11-12,8-12 10,87 5,44 
Итого  111,56 55,78 
 
          1.5.2 Подготовка сети к гидравлическому расчету 
 
Подготовка водопроводной сети к гидравлическому расчету – предвари-
тельное распределение расходов по участкам кольцевой сети. Первоначально 
общий расход воды равномерно распределяем между параллельными магистра-
лями. 
 
При гидравлическом расчете определяем диаметры трубопроводов, ско-
рости движения воды и потери напора в сети. Расчет производим по таблицам 
для гидравлического расчета Ф.А. Шевелева, соблюдая следующие условия: 
1) сумма приходящих к узлу расходов равна сумме выходящих из узла 
расходов; 
2) должен соблюдаться I закон Кирхгофа – сумма потерь напора на 
участках, где расход движется в рассматриваемом кольце по часовой стрелке, 
должна быть равна сумме потерь напора на участках с противоположным 
направлением движения расхода (против часовой стрелки). Допускаемая невяз-
ка при расчете h 0,5 м. 
Кольцевую сеть проектируем из полиэтиленовых труб.  
Преимущества, определяемые свойствами полиэтиленовых труб:  
- Высокая износостойкость (гарантийный срок службы - 50 лет);  
- Принципиальное отсутствие всех видов коррозии; 
- Низкое микробиальное обрастание;  




- Гидродинамическая пропускная способность полиэтиленовой тру-
бы не ухудшается со временем (практически отсутствует механическое зарас-
тание трубы из-за низкой шероховатости поверхности);  
- Высокая надежность при механических перегрузках вследствие та-
ких свойств ПЭ, как вязкость и упругость одновременно;  
- Хорошие теплоизоляционные свойства; 
- Полиэтиленовые трубы в 2 - 4 раза легче стальных, что существен-
но облегчает их транспортировку и монтаж;  
- Выпускаются отрезками до 13 м и бухтами длиной  до 400 м;  
- Стыковая сварка полиэтиленовых труб полностью автоматизирова-
на, дешева, проста и не требует дополни- тельных расходных материалов.  
 
1.5.3 Гидравлический расчет сети 
 
По таблицам Ф.А. Шевелева определяем: 
– диаметры трубопроводов – 
Y
D , мм; 
– потери напора в водоводах и водопроводной сети – 1000 i , мм/м; 
– скорость движения воды – V , м/с. 
 
Расчетные случаи работы сети: 
– в час наибольшего водопотребления. Гидравлический расчет случая 
приведен в таблицах 1.6 - 1.7, схема гидравлического расчета приведена на рис. 
1.2; 
– при пожаре в час наибольшего водопотребления. Гидравлический рас-
чет приведен в таблицах 1.8 - 1.9, схема гидравлического расчета приведена на 

























l, м q, л/с d, мм υ,м/с δ 0S  
 
lSS 0  
qS  2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Предварительное распределение 
I 
1-2 350 25 200 1,025 0,99525 9,677 0,003371 0,0842 -2,11 
2-10 390 10 125 1,048 0,99088 112,4 0,043436 0,4343 -4,34 
10-9 250 10 125 1,048 0,99088 112,4 0,027844 0,2784 2,78 











2-3 370 9,46 125 0,992 1,0019 112,4 0,0417 0,3942 -3,73 
3-9 390 7 110 0,951 1,0118 221,4 0,0874 0,6115 4,28 
9-10 360 15,01 160 0,961 1,0094 31,01 0,0113 0,1691 2,54 
2-10 390 10 125 1,048 0,9909 112,4 0,0434 0,4344 4,34 






3-4 290 11,22 140 0,938 1,0149 62,26 0,0183 0,2056 -2,31 
4-5 366 9,23 125 0,968 1,0077 112,4 0,0415 0,3826 3,53 
5-9 276 6 110 0,815 1,0493 221,4 0,0641 0,3847 2,31 







5-6 240 7,63 125 0,8 1,052 112,4 0,0284 0,2165 1,65 
6-7 160 9,62 125 1,009 0,99829 112,4 0,0180 0,1727 1,66 
7-9 380 5 110 0,679 1,0915 221,4 0,0918 0,4592 -2,30 







10-11 250 10 125 1,048 0,99088 112,4 0,0278 0,2784 -2,78 
9-10 360 15,01 160 0,961 1,00936 31,01 0,0113 0,1691 -2,54 
7-9 380 5 110 0,679 1,09156 221,4 0,0918 0,4592 2,30 
7-8 270 18,66 180 0,9443 1,01336 16,77 0,0046 0,0856 1,60 
8-12 160 20,8 200 0,853 1,0418 9,67 0,0016 0,0336 0,70 






















q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
I исправление 
I 
1-2 -1,40  23,60 0,0796 -1,88 
2-10 -1,4 2,31 10,91 0,4739 -5,17 
10-9 1,4 2,14 13,54 0,3770 5,10 






2-3 2,31  11,77 0,4904 -5,7722 
3-9 -2,31 -0,24 4,45 0,3888 1,7300 
9-10 -2,31 2,14 14,84 0,1672 2,4815 
2-10 -2,31 1,4 9,09 0,3948 3,5891 







3-4 -0,24  10,98 0,2013 -2,21 
4-5 0,24  9,47 0,3926 3,72 
5-9 0,24 -0,52 5,72 0,3668 2,10 







5-6 0,52  8,15 0,2314 1,89 
6-7 0,52  10,14 0,1820 1,85 
7-9 -0,52 -2,14 2,34 0,2149 -0,50 







10-11 2,14 1,4 13,54 0,3769 -5,10 
9-10 2,14 -2,31 14,84 0,1672 -2,48 
7-9 -2,14 -0,52 2,34 0,2149 0,50 
7-8 -2,14  16,52 0,0758 1,25 
8-12 -2,14  18,66 0,0301 0,56 






















q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
II  исправление 
I 
1-2   23,60 0,0796 -1,88 
2-10 -0,26 -0,7 9,95 0,4322 -4,30 
10-9 0,26  13,80 0,3842 5,30 






2-3 0,70  12,47 0,5197 -6,48 
3-9 -0,7 0,69 4,44 0,3879 1,72 
9-10 -0,7 -0,053 14,09 0,1587 2,24 
2-10 -0,7 -0,26 8,13 0,3531 2,87 







3-4 0,69  11,68 0,2140 -2,50 
4-5 -0,69  8,78 0,3640 3,20 
5-9 -0,69 0,57 5,60 0,3591 2,01 







5-6 -0,57  7,58 0,2152 1,63 
6-7 -0,57  9,57 0,1718 1,64 
7-9 0,57 0,053 2,96 0,2720 -0,81 







10-11   13,54 0,3769 -5,10 
9-10 -0,053 -0,7 14,09 0,1587 -2,24 
7-9 0,053 0,57 2,96 0,2721 0,81 
7-8   16,52 0,0758 1,25 
8-12   18,66 0,0301 0,56 





















q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
III исправление 
I 
1-2 0,31  23,91 0,0806 -1,93 
2-10 0,31 -0,12 10,14 0,4404 -4,47 
10-9 -0,31 0,19 13,68 0,3809 5,21 






2-3 0,12  12,59 0,5247 -6,61 
3-9 -0,12 0,37 4,69 0,4096 1,92 
9-10   14,09 0,1587 2,24 
2-10 -0,12 0,31 8,32 0,3614 3,01 







3-4 0,37  12,05 0,2208 -2,66 
4-5 -0,37  8,41 0,3486 2,93 
5-9 -0,37 0,23 5,46 0,3501 1,91 







5-6   7,58 0,2152 1,63 
6-7   9,57 0,1718 1,64 
7-9   2,96 0,2720 -0,81 







10-11 0,19 -0,31 13,42 0,3736 -5,01 
9-10 0  14,09 0,1587 -2,24 
7-9 0  2,96 0,2721 0,81 
7-8 0  16,52 0,0758 1,25 
8-12 0  18,66 0,0301 0,56 























q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
IV исправление 
I 
1-2 0  23,91 0,0806 -1,93 
2-10 0,13 -0,19 10,08 0,4378 -4,41 
10-9 -0,13 0,23 13,78 0,3837 5,29 






2-3 0,19  12,78 0,5327 -6,81 
3-9 -0,19 0,098 4,60 0,4015 1,85 
9-10 -0,19 0,23 14,13 0,1592 2,25 
2-10 -0,19 0,13 8,26 0,3588 2,96 







3-4 0,098  12,15 0,2226 -2,70 
4-5 -0,098  8,31 0,3446 2,86 
5-9 -0,098 0,28 5,64 0,3618 2,04 







5-6 -0,28  7,30 0,2073 1,51 
6-7 -0,28  9,29 0,1668 1,55 
7-9 0,28 -0,23 3,01 0,2766 -0,83 







10-11 0,23 -0,13 13,52 0,3765 -5,09 
9-10 0,23 -0,19 14,13 0,1592 -2,25 
7-9 -0,23 0,28 3,01 0,2767 0,83 
7-8 -0,23  16,29 0,0747 1,22 
8-12 -0,23  18,43 0,0297 0,55 








При известной конфигурации сети, заданных значениях длин ее участков, 
мест и величин отборов воды из сети может быть намечено неограниченное 
число вариантов распределения расходов воды по ее участкам. В каждом из та-
ких вариантов необходимо обеспечить заданные величины отборов воды и удо-
влетворить условия баланса расходов в узлах: сумма расходов, подходящих к 
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узлу, равна сумме расходов, включая узловой отбор, отводимых от него, т. е.  
0Qузла   
          При  максимальном водоразборе (9-10 ч.) поселку подается  262,65 
м3/ч воды, из которых 61,85 м3/ч отбирается предприятием. 
 
 


























l, м q, л/с d, мм υ,м/с δ 0S  
 
lSS 0  
qS  2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Предварительное распределение 
I 
1-2 350 35 200 1,435 0,9211 9,677 0,0031 0,1092 -3,82 
2-10 390 20 125 1,63 0,8954 112,4 0,0393 0,7850 -15,70 
10-11 250 15 125 1,573 0,903 112,4 0,0254 0,3806 5,71 










2-3 370 9,46 125 0,992 1,00192 112,4 0,0417 0,3942 -3,73 
3-9 390 7 110 0,951 1,01176 221,4 0,0874 0,6115 4,28 
9-10 360 30,01 160 1,921 0,863 31,01 0,0096 0,2891 8,68 







3-4 290 11,22 140 0,938 1,01488 62,26 0,0183 0,2056 -2,31 
4-5 366 9,23 125 0,968 1,00768 112,4 0,0415 0,3826 3,53 
5-9 276 21 110 2,21 0,835 221,4 0,0510 1,0715 22,50 







5-6 240 7,63 125 0,8 1,052 112,4 0,0284 0,2165 1,65 
6-7 160 9,62 125 1,009 0,99829 112,4 0,0180 0,1727 1,66 
7-9 380 5 110 0,679 1,09156 221,4 0,0918 0,4592 -2,30 







10-11 250 15 125 1,573 0,903 112,4 0,0254 0,3806 -5,71 
9-10 360 30,1 160 1,921 0,863 31,01 0,0096 0,2900 -8,73 
7-9 380 5 110 0,679 1,09156 221,4 0,0918 0,4592 2,30 


















Таблица 1.9 – Продолжение гидравлического расчета сети в час наибольшего 





q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
I исправление 
I 
1-2 -4,25  30,75 0,095931 -2,95 
2-10 -4,25 -5,99 9,76 0,383087 -3,74 
10-9 4,25 -1,26 17,99 0,456484 8,21 






2-3 5,99  15,45 0,643889 -9,95 
3-9 -5,99 4,28 5,29 0,462142 2,44 
9-10 -5,99 -1,26 22,76 0,219274 4,99 
2-10 -5,99 -4,25 9,76 0,383087 3,74 







3-4 4,28  15,50 0,284038 -4,40 
4-5 -4,28  4,95 0,205199 1,02 
5-9 -4,28 -5,99 10,73 0,547486 5,87 







5-6 5,59  13,22 0,375308 4,96 
6-7 5,59  15,21 0,273069 4,15 
7-9 -5,59 1,26 0,67 0,06153 -0,04 







10-11 -1,26 4,25 17,99 0,456435 -8,21 
9-10 -1,26 -5,99 22,85 0,220141 -5,03 
7-9 1,26 -5,99 0,27 0,024795 0,01 
7-8 1,26  19,92 0,091401 1,82 
8-12 1,26  22,06 0,035586 0,79 





















q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
II исправление 
I 
1-2 2,30  33,05 0,103117 -3,41 
2-10 2,30 -0,36 11,70 0,459234 -5,37 
10-9 -2,3 -1,83 13,86 0,351688 4,87 






2-3 0,36  15,81 0,658821 -10,42 
3-9 -0,36 0,01 4,94 0,431565 2,13 
9-10 -0,36 -1,83 20,57 0,198175 4,08 
2-10 -0,36 2,3 11,70 0,459234 5,37 







3-4 0,01  15,52 0,284299 -4,41 
4-5 -0,01  4,94 0,204784 1,01 
5-9 -0,01 1,08 11,80 0,602081 7,10 







5-6 -1,08  12,14 0,344659 4,19 
6-7 -1,08  14,13 0,253679 3,58 
7-9 1,08 1,83 3,58 0,328586 -1,18 






10-11 -1,83 -2,3 13,86 0,351685 -4,87 
9-10 -1,830 -0,36 20,66 0,199042 -4,11 
7-9 1,83 1,08 3,18 0,292036 0,93 
7-8 1,83  21,75 0,099798 2,17 
8-12 1,83  23,89 0,038538 0,92 





















q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
III исправление 
I 
1-2 -0,58  32,47 0,101295 -3,29 
2-10 -0,58 -0,33 10,79 0,423359 -4,57 
10-9 0,58 1,07 15,51 0,393657 6,11 






2-3 0,33  16,14 0,672704 -10,86 
3-9 -0,33 0,52 5,13 0,448164 2,30 
9-10 -0,33 1,07 21,31 0,205305 4,38 
2-10 -0,33 -0,58 10,79 0,423516 4,57 







3-4 0,52  16,03 0,293766 -4,71 
4-5 -0,52  4,42 0,183228 0,81 
5-9 -0,52 -0,32 10,96 0,559221 6,13 







5-6 -0,32  11,82 0,335504 3,97 
6-7 0,32  14,45 0,259424 3,75 
7-9 -0,32 -1,07 2,19 0,200935 -0,44 







10-11 1,07 0,58 15,51 0,393625 -6,11 
9-10 1,07 -0,33 21,40 0,206172 -4,41 
7-9 -1,07 -0,32 1,79 0,164385 0,29 
7-8 -1,07  20,68 0,094888 1,96 
8-12 -1,07  22,82 0,036812 0,84 






















q, л/с qсмеж, л/с q, л/с qS  
2qSh  
1 2 3 4 5 6 7 
IV исправление 
I 
1-2 0,57  33,04 0,103067 -3,41 
2-10 0,57 -0,11 11,25 0,441414 -4,96 
10-9 -0,57 -0,15 14,79 0,375387 5,55 






2-3 0,11  16,25 0,677287 -11,01 
3-9 -0,11 -0,023 5,00 0,436545 2,18 
9-10 -0,11 -0,15 21,05 0,202804 4,27 
2-10 -0,11 0,57 11,25 0,441571 4,97 







3-4   16,03 0,293766 -4,71 
4-5   4,42 0,183228 0,81 
5-9 0,023 0,25 11,23 0,573175 6,44 







5-6 -0,25  11,57 0,32841 3,80 
6-7 -0,25  14,20 0,254936 3,62 
7-9 0,25 0,15 2,59 0,237774 -0,62 







10-11 -0,15 -0,57 14,80 0,375418 -5,55 
9-10 -0,15 -0,11 21,14 0,203667 -4,31 
7-9 0,15 0,25 2,19 0,201119 0,44 
7-8   20,68 0,094888 1,96 
8-12   22,82 0,036812 0,84 









При пожаре  в час максимального водоразбора весь расход воды состав-
ляет: Q =72,95 +2∙15=102,95 л/с и поступает в узел 1 от НС-2.  
Принимаем, что пожары происходят в узле 5 и в узле 1. 
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Удельные отборы и сосредоточенные отборы воды предприятиями в дан-
ном расчетном случае такие же, как и в случае максимального водоразбора. 
 

























РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 
          2.1 Расчет водозаборного сооружения 
При выборе типа водозаборного сооружения необходимо обращать вни-
мание на следующие факторы: категория надѐжности подачи воды;  производи-
тельность; показатели качества; гидрологические характеристики (глубина во-
ды в источнике, еѐ уровень и пределы колебания, ледовые условия, скорость 
воды, рельеф); геологические характеристики; назначение водотока или водоѐ-
ма.  
При пологом береге и отсутствии достаточных глубин у берега, а также 
нескальном грунте принимаем водозабор руслового типа. Водоприѐмный коло-
дец должен состоять не менее чем из двух секций, состоящих из двух отделе-
ний: водоприѐмного и всасывающего. В водоприѐмное отделение вода поступа-
ет из фильтрующего оголовка с боковым входом воды по двум самотечным ли-
ниям. Между водоприѐмным и всасывающим отделениями имеется окно с сет-
кой. Из водозаборного отделения вода насосами насосной станции первого 
подъѐма подается на очистные сооружения.  
Размер водоприемных отверстий определяем по средней скорости втека-
ния воды в отверстия сороудерживающих решеток, сеток или в поры фильтров 
с учетом требований рыбозащиты. 
Гидравлические расчеты по определению размеров водоприемных отвер-
стий, водоочистных сеток, диаметров трубопроводов и других элементов водо-
заборов выполняют для нормальных условий, а расчеты потерь напора, отметок 
наинизших уровней воды в береговом водоприемно-сеточном колодце и 
наивысшей отметки оси насосов – применительно к чрезвычайным условиям 
эксплуатации сооружения. 
Расчетный расход воды , м3/с при нормальном режиме работы водозабора 







Q  ,                                                                            (2.1) 
 
где cn – число секций водозабора; 
 
Расчетный расход воды, м3/с, в одной секции водозабора для форсиро-









Q ,                           (2.2) 
 
где K  – коэффициент допустимого временного снижения количества воды, по-












Q  м3/с. 
 
Площадь водоприемного отверстия (брутто) одной секции водозабора 
















где   
в
Q   – расчетный расход воды на одну секцию водозабора, 0,068 м3/с; 
           v  – скорость втекания воды в просвет решетки, 0,2 м/с; 
          з
K  – коэффициент, учитывающий засорение решетки, 1,25; 
         тс
K  – коэффициент, учитывающий стеснение потока воды стержнями ре-















где  a  – расстояние между стержнями решетки в свету,  6 мм; 
d  – толщина стержня, 40мм. 
 
По площади решеток подбираем типовые решетки размерами: 
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Размер водоприемной решетки: ширина – 600 мм; высота – 800 мм; 
Н1=1050мм; h=50мм; δхb=6х40; 
Площадь решетки: брутто = 0,48 м2; нетто = 0,43 м2; 
Размеры водоприемного отверстия, мм: В=700 мм; Н=900 мм; масса:33 кг. 
Грузоподъемное оборудование для поднятия решеток 
Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,25т, скорость подъема 
2,65м/мин, тяговое усилие на цепи механизма 25кгс, масса 5кг 
 
 
 2.2 Расчет плоских сеток 
 










м3,               (2.5) 
где   
в
Q  – расчетный расход воды на одну секцию водозабора, 0,068 м3/с; 
v– скорость втекания воды в просвет сетки, 0,3 м/с; 
з
K  – коэффициент, учитывающий засорение решетки, 1,5; 
тс
K – коэффициент, учитывающий стеснение потока воды стержнями 





()( 22 рст К
a
dа
К                      (2.6) 
 
где  a  – расстояние между стержнями сетки в свету, 3,5 мм; 
d  – диаметр стержня, 1 мм. 
По площади плоских сеток подбираем типовые размеры сетки: 
Размер отверстия: ширина – 800 мм; высота – 1000 мм; 
Размер сетки: ширина – 930 мм; высота –1130 мм; 
Масса сетки из проволоки d =1мм с ячейками 3,5х3,5 мм: 49,5 кг. 
Грузоподъемное оборудование для поднятия решеток 
Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,25т, скорость подъема 
2,65м/мин, тяговое усилие на цепи механизма 25кгс, масса 5кг 
 
2.3 Расчет самотечных, всасывающих и напорных водоводов. 
 
Принимаем диаметр самотечных линий из стальных электросварных труб 




Для всасывающих трубопроводов d =250 мм, при скорости движения во-
ды v=01,28 м/с, 1000i = 410,1 
и напорных линиях трубопроводов принимаем d =250 мм, при скорости 





РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
  
3.1 Насосная станция I подъема 
 
Насосные станции должны обеспечивать подачу воды в соответствии с 
нуждами потребителя.  
Насосные станции 1-го подъема забирают воду из источника водоснаб-
жения и подают еѐ на водоочистные сооружения.  
Запроектирована насосная станция I подъема отдельно стоящая и входит 
в состав сооружений водозабора руслового типа.  
 
 3.2 Определение требуемого напора насосов на насосной станции I-го 
подъема 
 
Требуемый напор насосов станции I подъема определяют в соответствии 
с принятой схемой ее подачи. 








H  – геометрическая высота подъема воды (разность отметок уровней воды 
в смесителе очистных сооружений и во всасывающей камере), м;  
 
       лwвв
h
.
– потери напора во всасывающем трубопроводе, принимаем 1м; 
 
      лwн
h
.
– потери напора в напорных коммуникациях и в водоводе от насосной 
станции до очистных сооружений, принимаем 3,5м;  
         1,0 – запас напора, м. 
Геометрическая высота подъема определяется как разность отметок воды 
в напорном баке воды очистных сооружений при полном его заполнении и са-









3,99,2022,212ГH  м.  
 








– отметка наинизшего уровня воды во всасывающей камере берего-




Целесообразно устанавливать насосы одного типоразмера, что обеспечи-
вает их взаимозаменяемость, значительно упрощает их эксплуатацию и создает 
удобства для обслуживания; 
Подача рабочих насосов должна быть достаточной для обеспечения мак-
симального расхода. Число резервных насосов принимается в соответствии 
классом надежности насосной станции. 
Так как насосная станция относится ко второй категории надежности 
принимаем 3 насоса – из них 2 рабочих и 1 резервный насоса фирмы Grundfos 
марки ТР 100-240/2. 
 
Марка ТР 100-240/2; 
частота вращения рабочего колеса 1480 мин-1; 
мощность электродвигателя 45кВт; 




Рисунок 3.1 – Технические характеристики насоса марки  








Рисунок 3.2 – Насос марки Grundfos ТР 100-240/2 
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 Рисунок 3.3–Габаритный чертеж  
 
         3.3 Насосная станция II подъема 
Насосами этой станции подается очищенная вода из резервуаров чистой 
воды (РЧВ) непосредственно к потребителю.  
Энергоэффективность насосной станции II подъема достигается приме-
нением частотного регулирования насосных агрегатов. Преобразователь часто-
ты поддерживает постоянный напор при переменном расходе, что обеспечивает 
надежную работу сети. 
 
3.4 Определение отметок резервуара 
 
Заглубление резервуара задается из условия минимальной выемки грунта 
котлована под сооружение, равное половине высоты резервуара. 






,                                                                   (3.3) 
 
где    Z  – отметка земли у резервуара,  212,8 м; 















,                                                                                               (3.4) 
 









Максимальный уровень воды в резервуаре определяем по формуле  
 
maxдmax
hZZ ,                                                                 (3.5) 
 
где   
max






h ,                                                                          (3.6) 
 
где    
РЧВ
W  – полный объем резервуаров чистой воды; 
         
РЧВ
F  – площадь резервуаров. 
 





h  м, 
 





Отметку слоя воды противопожарного запаса определяем по формуле 
 
пдп




h  – максимальна высота слоя противопожарного запаса воды, определяем 
по формуле 
 









где    пW  – неприкосновенный противопожарный объем в одном резервуаре, 
определяем по формуле 






















Рисунок 4.1 – Расчетная схема резервуара чистой воды 
 
 3.5 Определение диаметров всасывающих и напорных трубопрово-
дов 
 
Количество всасывающих линий на насосной станции второй категории, 
независимо от количества насосов, включая, пожарные, должно быть не менее 
двух. 
Диаметр всасывающего трубопровода определяем по скорости движения 
воды в нем ( 0,1
вс.л











D 2002,0   
 
Н = 4,8 м 
hmax = 4,08 м 












Zп = 212,93 м 
Zд = 211,05 м 
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Диаметр напорного трубопровода определяем по скорости движе-
ния воды в нем ( 38,1
н.л













3.6 Определение требуемого напора насосов станции II подъема 
 














,                                                               (3.12) 
 








– потери напора в напорных коммуникациях; 
св
H  – требуемый свободный напор над поверхностью земли в диктую-
щей точке. 
 
14,5542)25,167,9(пH  м. 
 








,                                                         (3.13) 
 
где   
kвс
h  – потери напора в коммуникациях внутри насосной станции, на вса-

























,                                                       (3.14) 
 
где   
kн
h  – потери напора в коммуникациях внутри насосной станции, на напор-
ной линии  2,0 м. 
Требуемый свободный напор над поверхностью земли в диктующей точ-
ке определяем по формуле 
10)1(4 n
св
H ,                                             (3.15) 
 
где     n  – число этажей самого высокого здания в населенном пункте, 9; 
10 – запас напора необходимый для обеспечения  подачи воды в здание. 
 
3.7 Подбор насосов 
 
Насосы в насосной станции II подъема, работают совместно, в параллель-
ном режиме подачи воды в водовод, т.е. несколько насосов подают воду в одну 
систему. 
Подбор марки насосов производится по требуемым подаче 82,104
н
Q
м3/ч и напору 17,55
н
H м. 
Принимаем 2 рабочих насоса и 2 резервный насос марки Grundfos                
NK 80-200 со следующими техническими характеристиками:й 
− диаметр рабочего колеса – 210 мм; 
− скорость вращения рабочего колеса – 2900 мин-1; 






РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ 
ВОДОПОДГОТОВКИ 
 
Требования к качеству питьевой воды и ее химический и санитарно-
бактериологический анализ – основные исходные данные для проектирования 
сооружений водоподготовки – приведены в таблице 5.1  главы 5  «оценка 
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воздействия систем водоснабжения из поверхностного источника на 
окружающую природную среду». 
Выбор технологической схемы очистных сооружений зависит от качества 
воды источника водоснабжения, требований к качеству очищенной воды, про-
изводительности, технико-экономических показателей и местных условий. 





QQaQ ,                     (4.1) 
 
где    a  – коэффициент учитывающий расход воды на собственные нужды 
станции, α=1,06 
          
доп
Q  –  расход воды, необходимый для восполнения противопожарного 




             (4.2) 
 
где    t – средняя продолжительность тушения одного пожара, 3 часа; 
         m  – количество пожаров в населенном пункте, 2; 
         
m - количество пожаров на промышленном предприятии, 1; 
q  – расход воды на один пожар в населенном пункте, 15; 












Вычесленные расходы сводим в таблицу 4.1. 
 





5873,7 244,74 0,068 
 
          4.1 Выбор технологической схемы водоподготовки 
Выбор технологии очистки осуществляется в соответствии с рекоменда-
циями СП 31.13330.2012. 
Для достижения наиболее высокого качества воды предусмотрено много-
ступенчатая система подготовки, состоящая из различных стадий: Микрофиль-
трация  предварительное обеззараживание гипохлоритом натрия для удале-
ния органических загрязнений, обуславливающих цветность воды, а также бо-
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лезнетворных бактерий и микроорганизмов  обработка коагулянтами и фло-
кулянтами для агрегации тонкодисперсных и коллоидных взвешенных веществ 
и снижения электрокинетических сил отталкивания  реагентное осветление и 
фильтрование в контактных осветлителях  РЧВ.  
 
4.1.2 Реагентное хозяйство. 
  
1) Определение дозы реагентов. В качестве коагулянта принимаем коагу-
лянт на основе сульфат алюминия - гидроксохлоросульфат алюминия. 
Применение этого коагулянта эффективно при очистке высокомутных 
вод при температуре ниже +10 град, особенно в паводковый период, коа-
гулирующая способность реагента одинакова зимой и летом. 
Д оза коагулянта, мг/л, устанавливаемая для обесцвечивания воды опре-
















,        (4.4) 
 
где   K  – коэффициент, определяется природой щелочного реагента (для изве-
сти 28); 
к
Д  – доза коагулянта; 
 e  – эквивалентный вес безводного коагулянта, мг/мг.экв, принимаемый 
для сернокислого алюминия равным 57; 











Д  мг/л. 
 
По расчету значение 
щ
Д  положительное и подщелачивание воды прово-
дится. 
Для улучшения процесса коагуляции в воду добавляют флокулянт ВПК- 
402 на выходе из смесителя.  
Доза флокулянта, вводимая перед контактными осветлителями 0,1 мг/л. 
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Сетчатые барабанные микрофильтры..Для удаления из воды взвешен-
ных примесей и планктона применяется микрофильтрование, при это удаляют-
ся взвешенные частицы большого размера и частицы растительного, животного 
происхождения содержащиеся в воде. Микрофильтры задерживают до 75 % ди-
атомовых и до 95% сине-зеленых водорослей и до 100% задерживается зоо-
планктон.  
Принимаем  микрофильтр марки МФ 1,5х1, производительностью 8000 
м3/сут  
Размеры барабана: диаметр D =1550 мм, длина L =1240 мм. Размеры ка-
меры: Длина L =2095 мм, Ширина B =2660 мм. Расстояние от оси до дна l=1000 
мм. Число фильтрующих элементов 18. Мощность электродвигателя 2,5 кВт. 
Масса 12400 кг. 
Подбираем трубы подводящие воду на барабанные сетки со скоростью 
движения воды V = 1,1 м/с и диаметром D  = 300 мм. 
Производительность насоса Qнас, м
3/ч, рассчитываем на подачу макси-
мального расхода, равного 3% производительности микрофильтров: 
 
оснас






Напор насоса должен быть равен сумме свободного напора (10 – 15 
м.вод.ст), потерь напора в промывном трубопроводе и промывном устройстве. 
После барабанных сеток вода поступает в смеситель. 
Оборудование для приготовления растворов реагентов. В комплекс 
станций водоподготовки входят специальные установки для приготовления и 
хранения растворов реагентов. К ним относятся растворные и расходные баки 
различных конструкций (рисунок 1). 
 
1 - труба для подачи сжатого воздуха; 2-колосниковая решетка; 3, 4 - верхняя и ниж-
няя распределительные системы воздуха; 5 - выпуск осадка; б - пробоотборник; 7 - подача 
воды. 




Перемешивают реагенты с водой в растворных баках путем барботажа 
или механическими мешалками. 
 Производительность мешалки для приготовления раствора ВПК 
−402, кг/ч: 














          4.1.3 Растворение коагулянта сжатым воздухом 
 








,                          (4.6) 
 
где n - число часов, на которое заготавливается раствор коагулянта; 
 
pB – концентрация раствора коагулянта в растворенном баке, 10-17%; 
           y  –  объемный вес коагулянта. 
 







Принимаем: 2 растворных бака, 4 расходных бака. 
 




W ,                                                                   (4.7) 
 









Площадь баков определяется по формуле  







,                                                                                               (4.8) 
























4.1.4 Воздуходувки и воздухопроводы 
 






  ,                                                                           (4.10)                                                                                    
 
где             – площадки растворенных и расходных баков; 
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/513,0/55,805,45,4 3  
 
По найденному расходу воздуха подбираем воздуходувку:  
Марка ВК – 1,5 , подача 1,4 м3/мин, длина 1380 мм, ширина 1280 мм, вы-
сота 990 мм, мощность электродвигателя 15 кВт, масса агрегата 490 кг. Прини-
маем 1 рабочую и одну резервную воздуходувку. 
 





V ,                                                                    (4.11)
        
где      – производительность воздуходувки, м3/мин; 
                  – давление в трубопроводе; 














          
 
Вес воздуха, проходящего через трубопровод, кг/ч: 
 
yWG 60 ,          (4.12) 
 
где  W – производительность воздуходувки, м3/мин;  












P ,                    (4.13)
  
 
где  –коэффициент сопротивления; 
  –длина воздухопровода, м; 










006,0  ат. 
 
 
Потери напора в фасонных частях, определяется по формуле: 
 
                                   ,                                                                            (4.14) 
 
   где  - скорость движения воздуха в трубопроводе; 


















PPP ,                                                                           (4.15)                                     
 
          4.1.5 Суженный участок для ввода реагента 
 






,                                                                           (4.16)                                     
 
где  Qсек –   расход воды в водоводе, м
3/с; 








          Принимаем d=300 мм. 
 
          Диаметр суженного участка, м: 
Принимаем диаметр суженного участка 200 мм, при скорости движения 
воды 2,16 м/с, что меньше 3 м/с. 
 







1 ,                                                                 (4.17)  





1динh  м, 
 




1динh  м. 
 











































 ,                                                                                
 















Приготовление известкового молока. Емкость бака для приготовления 








,                                                                              (4.21) 
 
где Qчас – расчетный расход воды, м
3/ч; 
               - время, за которое изготавливают известковое молоко; 
 - доза извести; 
           - концентрация известкового молока; 










Принимаю один бак прямоугольной формы в плане с размерами: ширина 








          4.1.6 Склады реагентов 
 
Для хранения коагулянтов необходимо устройство склада, рассчитанного 
на 15-30 суточную наибольшую потребность в реагентах. 
Склады примыкают к помещению, где установлены баки для приготовле-
ния раствора коагулянта. 
Площадь склада коагулянтов, м2: 









,                                                                 (4.22) 
 
где          –  доза коагулянта; 
   –  продолжительность хранения коагулянта на складе,15 сут; 
  – коэффициент учета дополнительной площадки проходов 1,15; 
   –  содержание безводного продукта в коагулянте,33,5%; 
   –  высота слоя коагулянта,2м; 








 ,     
 













 ,            (4.23) 
 
где       –  содержание безводного продукта в извести,1; 
  –  объемный вес извести при загрузке склада навалом,50%; 





мF склк . 
 
4.1.7 Дозирование растворов реагентов 
 
В качестве дозатора реагентов применяем шайбовый дозатор, который 
относится к напорным дозаторам пропорциональной дозы и приспособлен для 
дозирования легкoрастворимых реагентов. При расчете шайбового дозатора 



















                        
                                                        
(4.24) 
 
где  - число часов непрерывной работы дозатора; 
  - концентрация раствора реагента, %; 
  - объемный вес раствора реагента, т/м3. 
       Qч – часовой расход, 1112,59 м
3/ч, 





W  м3. 
 













1H  м. 
 












d  м. 
 








Hh                              (4.27) 
 
где  - высота подачи раствора из дозатора в трубопровод исходной воды, м;  
 - точность дозировки, %; 
















                                                                          





27,4 ммdш  
 
                                                                        
4.1.8 Вертикальный (вихревой) смеситель 
 
Смесители служат для равномерного распределения реагентов в массе 
обрабатываемой воды. Смешение должно быть быстрым и осуществляться в 
течение 1–2 мин. 







f ,                      (4.29) 
        






71,244 3 , 
 
          Если верхнюю часть принимаем квадратной в плане,то ее сторана будет : 
 
вв







          Внешний диаметр подводящего трубопровода определяется по фрмуле 
 








где v – скорость в подводящем трубопроводе, 1-1,2 м/с. 
         





Так как внешний диаметр подводящего трубопровода равен 300 мм, тогда 
наружный диаметр 325мм 
 





                                                               
(4.32) 
 
Принимаем величину центрального угла .  






























         





W час ,                                                                                          (4.35) 
      










Объем верхней части смесителя определяется по формуле 
 
нв





























.   
 
           Сбор воды периферийным лотком. Сбор воды производится в верхней ча-
сти смесителя периферийным лотком через затопленные отверстия. Скорость 
движения воды в лотке v=0,6 м/с. 
Вода, протекающая по лоткам в направлении бокового кармана, разделя-
ется на два параллельных потока. 
Поэтому расчетный расход каждого потока будет определяться по фор-
муле 












74,244 3 . 
 


























h ,                                                                                                  (4.41) 
 

















F                                                                                      (4.42) 
 
где  – скорость движения воды через отверстия, м/с. 
 













f ,                                                                                        (4.43) 
 
























Отверстия размещаются по боковой поверхности лотка на глубине h0 = 
110 мм от верхней кромки лотка до оси отверстия.  
 
Внутренний периметр лотка, м: 
 
)06,0(24 лВл ВВP ,                                                                        (4.45) 
 
.26,5)06,027,0(249,14 мPл  
 

















Расстояние между отверстиями, м: 
 
,oo dll                                                                                          (4.47) 
 
.29,008,037,0 мl  
 
Из сборного лотка вода поступает в боковой карман. Размер кармана 
принимается конструктивно с тем, чтобы в нижней части его разместить трубу 
для отвода воды, прошедший смеситель.  
Расход воды, протекающий по отводящей трубе для подачи в контактный 
осветлитель qсек = 68 л/с. Скорость в этом трубопроводе должна быть 0,8 – 1 
м/с, а время пребывания не более 2 мин. Принимаем стальной трубопровод 
наружным диаметром 325 мм при скорости движения воды в нем 1 м/с. 
 
          4.1.9 Расчет контактного осветлителя 
 
Действие контактного осветлителя основано на принципе «контактной 
коагуляции», которая происходит при фильтровании воды через зернистую 
массу. В этих условиях коагуляция происходит более интенсивно, чем в сво-
бодном объеме воды. Осветляемая вода проходит через слои загрузки снизу 
вверх в направлении убывающей крупности зерен.  
Количество осветлителей на станциях должно быть не менее 4, их надле-
жит принимать при одноступенчатой очистке воды.  
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Входная камера необходимо для исключения попадание в распредели-
тельную систему и зернистую загрузку контактного осветлителя водорослей и 
крупной взвеси.  
При расчетной производительности контактных осветлителей Qсут
 , тогда: 






квх ,                                                                                        (4.48) 
 






















. мF квх  
Принимаем две входных камеры глубиной 1,5 м, площадью 2,5х2,5м. В 
камерах устанавливаются вертикальные сетки с отверстиями 2-4 мм. При ско-
рости воды через сетки 0,25 м/с (рекомендуемая 0,2-0,3 с/с), тогда 
 















Входная камера оборудуется устройствами для промывки сеток, спускной 
и переливной трубами. 
Нижняя часть камеры имеет наклонные стенки под углом 50° к горизон-
ту. 









                                                                                         
(4.51) 
 







Полная высота камеры: 
 
,. конквх hhH                                                                                          (4.52) 
 
.35,149,1 мH  
     








                                          
(4.53) 
 
где  - интенсивность промывки; ; ; 























. мf ок  
       
Принимаем контактный осветлитель с одним отделением, размер которо-
го 2,0х4,0м. Таким образом площадь отделения 8 м2. 








VV рнрф                                                                                     (4.55) 
 





5 смVрф  
Трубчатая распределительная система 
 
Расход промывной воды на один контактный осветлитель (одновременно 
промываются оба отделения): 
 
,.окпр fq                                                                                            (4.56) 
 
где  - интенсивность промывки. 
 
 ./240,0/2401516 3 смслqпр  
 
 
При наличии двух отделений на каждый коллектор распределительной 
системы контактного осветлителя приходится расход промывной воды 






















d                                                                                      (4.58) 
 











,2/)( колколотв DLL                                                                             (4.59) 
 
где Lкол –длина коллектора, 5 м. 











m ко                                                                                     (4.60) 
 





(2 штукm  











12,0 3 смqотв  
 


























                                                                                                     
(4.63) 
 

































                                                                                               
(4.65) 
 



























                                                                               
(4.67) 
 
где  – коэффициент, принимаемый равный для желобов с полукруглым 
основанием;  




















                                                                                    (4.68)  
 

















                                                                                
(4.69) 
 
где  - площадь осветлителя;  - количество осветлителей;  
Тр – продолжительность работы фильтра между двумя промывками, рав-
ная: 
 
Тр = Т0 – ( +  =  = 6,5 ч ,        (4.70) 
 
где    Т0 = 8 – 12 ч – продолжительность рабочего фильтроцикла;  
 = 0,1 ч - продолжительность промывки; 
  = 0,33 ч – время простоя фильтра в связи с промывкой; 


















                                                                       
(4.71) 
 
где - расход воды в канале в , принимаемый равный  ;   
- минимальная допустимая ширина канала ( по условиям эксплуата-





























Потери напора при промывке контактного осветлителя 
 
Потери напора слагаются из следующих величин: 
 потери напора в отверстиях труб распределительной системы 
















                                                                    
(4.73) 
  
где кол—скорость движения воды в коллекторе, 0,98 м/с;  
      р.т—то же, в распределительных трубах, 1,8 м/с;  
      —отношение суммы площадей всех отверстий распределительной систе-

















Потери напора в фильтрующем слое, определяют по формуле 
 
фф Hω)b(ah ,                                                                                 
(4.74) 
где ω = 18 л/с м2 – интенсивность промывки;  
      b=0,017; а = 0,76 – параметры для песка с крупностью зерен 05 – 2 мм. 
      Hф = 2 м – высота фильтрующего слоя 
 









0,022 ,                                                 (4.75) 
 
где Hп.с. = 0,5м – высота поддерживающего слоя 
 
 0,198180,50,022ПСh  
 
Потери напора в трубопроводе, подводящем промывную воду к общему 
коллектору распределительной системы. 
При длине трубопровода 100 м и диаметре трубопровода 400 мм, уклон 
i=0,0011. 
 
,lihПТ                                                                                           (4.76) 
 
1,11000,0011lihПТ  м.       
 
Потери напора на образование скорости во всасывающем и напорном 
















Потери напора на местные сопротивления в фасонных частях и арматуре 
определяются по формуле 
 





 м,                      (4.78) 
где ∑ξ = ξ1+ ξ2+ ξ3+ ξ4 – сумма коэффициентов местных сопротивлений: 
        ξ1 = 0,984 – для колена;  
        ξ2 = 0,26 – для задвижек; 
        ξ3= 0,5 – для входа во всасывающую трубу; 


















                                                  
(4.79) 
 
.98,413,016,01,1198,013,226,1 мh  
 
Геометрическая высота подъема воды hг от дна резервуара чистой воды 
до верхней кромки желобов над осветлителем будет: 
 
5,4фжГ
Hhh ,                                                                             (4.80) 
 
где ∆hж м–высота кромки желоба над поверхностью осветлителя;  
      Hф = 2 м — высота загрузки осветлителя;  
      4,5 м – глубина воды в резервуаре. 
 
 .4,75,429,0 мhГ  
 
Напор, который должен развивать насос при промывке осветлителя, ра-
вен: 
 
,.нзГ hhhH                                                                                  (4.81) 
 






Подбор насосов для промывки осветлителя: 
Для подачи промывной воды в количестве 1360 м3/ч при напоре 14,2 м 
принимаем одноступенчатый  центробежный насос марки NK 300-360 -A 
BAQE со следующими характеристиками: 
 напряжение 3х380/660В; 
 диаметр рабочего колеса – 192,4 мм; 
 мощность электродвигателя – 132 кВт; 
 масса насоса –1840 кг. 
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Данный насос предназначен для перекачивания чистых или слегка замут-
ненных, неагрессивных по отношению к материалу деталей жидкостей, без аб-




Обеззараживание – непременное условие подготовки воды для хозяй-
ственно-питьевых целей. При обеззараживании в обрабатываемой воде уни-
чтожаются патогенные бактерии и другие микроорганизмы. 
Одним из самых перспективных способов обеззараживания питьевой во-
ды является использование гипохлорида натрия (NaClO), получаемого на месте 
потребления путем электролиза поваренной соли. Электролизеры устанавлива-
ются в отдельном помещении. Гипохлорид также применяется для дезинфек-
ции мембран ультрофильтрации. Гипохлорид (NaClO) натрия относится к реа-
гентам – дезинфектантам, используемым в качестве альтернативы газообразно-
му хлору, обеспечивает эффективное обеззараживание и защиту от всех извест-
ных патогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и 
простейших.   
Гипохлорит натрия (NaOCl) ГОСТ 11086-76 – прозрачная жидкость зеле-
новатого цвета. Является более активным, чем хлор, в отношении вирусов дез-
инфектантом. Товарный гипохлорит натрия малотоксичен (IV класс токсично-
сти), безопасен в эксплуатации и прост в применении. При наличии в воде ам-
монийного азота не взаимодействует с ним (т.е. не образует хлораминов и дру-
гих хлорпроизводных), оставаясь в форме свободного хлора, обеспечивает бо-
лее глубокое обеззараживание воды и упрощает контроль остаточного хлора. 
Обеззараживание воды предусмотрено гипохлоритом натрия с дозой 4 
мг/л (по активной части). 
 
Расчетный часовой расход активного хлора для хлорирования воды: 
– предварительного при ДCl



















ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА 
 
5.1 Определение объемов земляных работ 
 
Объемы земляных работ рассчитаны для участков 8-12,12-11 кольцевой 
водопроводной сети. Длина трубопровода 1090 м. Участки запроектированы из 
полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001* dу = 200 мм. Масса 1 м трубы 7,48 кг.  
Грунт на участке строительства – супесь. Сезон строительства – лето. 
Наименьшая глубина h1
в
 заложения трубопровода водопроводных систем 
для труб с условным проходом до 200 мм принимается равной глубине hпр , м , 
сезонного промерзания грунта плюс 0,5 м, считая понизу. 
В начале участка (точка 8): 
 
5,01 прhh  ,                                            (5.1) 
 
где hпр – глубина промерзания грунта, 2,5 м. 
 
 35,05,21h  м. 
 
Глубина h2 прокладки труб в конце участка (точка11): 
 
,12 Lihh тр                                                                                          
(5.2) 
 
18,51090002,00,32h  м.     
 













Ширина В траншеи по дну определяется в зависимости от материала труб 
и их наружного диаметра (при наружном диаметре до 0,2 м) по формуле 
 
,5,0нарdB                                                                                          
(5.4) 
 




Ширина траншеи поверху в точке 8: 
 
,2 hmBE                                                                                         (5.5) 
 
где m – коэффициент откoса (для супеси m = 0,85); 






Ширина траншеи поверху в точке 11: 
 
,51,918,585,027,02 мE  
 
мEср 87,71,485,029,0  
 
Для сечения траншеи трапецеидальной форме площадь сечения попереч-




.                       (5.6) 
 
где h – глубина траншеи, м;  
     Е – ширина траншеи поверху, м; 
     m – коэффициент откоса (для супеси m = 0,85); 
     В – ширина траншеи по дну, м. 
 
Объем грунта подлежащий разработке определяется по формуле 
 
,рм VVV                                      (5.7) 
 
где Vм – объем грунта, разрабатываемый механизированным способом, м
3
; 




Объем грунта разрабатываемый экскаватором: 
 





V – объем грунта, извлекаемого экскаватором при отрывке из траншеи 
под трубопровод, м3; 
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2
м
V – объем грунта, извлекаемого экскаватором для устройства котлованов 
под колодцы, м3. 
 
Объем грунта, извлекаемого экскаватором из траншеи под трубопровод, 










,            (5.9) 
 
где 0,2 м – высота недобора грунта при работе одноковшового экскаватора; 
      ℓ1 – длина трубопровода без суммарной длины котлована под колодцы по 
всей трассе трубопровода. 
 
 ,21 NaLl                                                                            (5.10) 
 
где N – количество котлованов, равное количеству колодцев. 
 
















16,171 ммV . 
 
Объем грунта, извлекаемый экскаватором для устройства котлованов под 









          (5.12) 
 
где hср – средняя глубина траншеи за вычетом недобора грунта 3,9 м; 
      а1 и b1 – размеры котлована под колодец понизу, 3,2 м; 
      а2, b2 – размеры котлована под колодец поверху, м; 




Размеры котлoвана поверху под колодец определяются по формуле 
 
 ,2 .122 нсрhmaba                                                                          
(5.13) 
 








        
(5.14) 
 





                                                      
(5.15) 
 
Объем грунта, разрабатываемого вручную: 
 
,21 ррр VVV                (5.16) 
 
Объем грунта, извлекаемого при разработке недобора: 
 
)( 111
1 NbаlВhV ннедР ,             
(5.17) 
 
где N – число колодцев, 11; 
      l1
н
 – длина трубопровода без суммарной длины котлованов под колодцы, 
считая по низу; 
     В – ширина траншеи понизу. 
 
,6,1051122,310901 мl






Объем грунта, извлекаемого при устройстве приямков: 
 
,2 прпрр NVV                                            (5.19) 
  
где Vпр – объем одного приямка, 
      N1 – количество приямков. 
   




















Размер приямков для колодца Дкол=1,5 м: 
длина a1=0,6 м; 
ширина b1=0,2+0,5=0,7 м; 
глубина c1=0,2 м. 
 
Объем одного приямка:  
 
,111 cbaVпр                                                                                        
(5.21) 
 
3084,02,07,06,0 мVпр  
 
Объем грунта, разрабатываемого вручную: 
 
32,1794,78,171 мVр  
 
Весь объем грунта, подлежащий разработке: 
 





Материал: сталь, ГОСТ 10926-75* 
Высота задвижки: h =1,140 м. 
Масса задвижки: m = 230 кг. 
Длина задвижки: l = 400 мм. 
Размеры колодца в плане: 
Требуемый размер: строительная длина задвижки 0,4+ 1м = 1,4 м 
Принимаем размер колодца в плане 1,5 м. 
Высота рабочей камеры колодца равна: высота задвижки + 0,7м = 1,84м 
Принимаю кольца для сбора рабочей камеры  высотой 1,84 м. 
Марка колец КЦ –15–9(2 шт.) Основные характеристики колеца приведе-




    Таблица 5.1 – Характеристики колец.   
Размеры колец 
Марка колец 
КЦ –15 – 9 
Внутренний диаметр, м 1,5 
Наружный диаметр, м 1,68 
Высота, м 0,89 
Масса колец, кг 1000 
 
Плита днища: КЦД –10 (круглая в плане), d =1,5 м 
Толщина плиты: 0,1 м 
Масса плиты: m = 440   кг  
 
Определяем параметры горловины:  
Высота горловины рассчитывается по формуле 
 
Hгорл = hср – 3,3 ,                                          (5.22) 
 
Hгорл = 4,1 – 3,3 = 0,8 м. 
 
Следовательно, горловина есть, принимаем кольца стеновые для горло-
вины. Основные характеристики колец стеновых приведены в таблице 6.2. 
 
      
     Таблица 5.2 – Характеристики колец.   
 
Данные для плиты перекрытия: 
Марка плиты: КЦП  1 – 20 
Внутренний диаметр лаза: d = 0,7м, 
Наружный диаметр: d = 2,2 м, 
Масса плиты: m = 1280 кг 
На плиту перекрытия опирается плита опорная КЦО – 2  
– внутренний диаметр которой равен dвн = 1м,  
– толщина плиты составляет δ=0,15м,  
– длина и ширина l×b=1,7м,  
Размеры колец 
Марка кольца 
КЦ –7 – 9 (1 шт) 
Внутренний диаметр, м 0,7 
Наружный диаметр, м 0,84 
Высота, м 0,89 
Толщина стенки,  см 0,7 
Масса колец, кг 380 
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– масса m=800кг. 
Кольцо опорное вставляется внутрь, его марка КЦО – 1 
–  внутренний диаметр dвн=0,58м,  
– наружный  dнар=0,84м,  
– толщина δ=0,07м, 
– масса m=50 кг. 
 
5.2 Определение объѐма земли подлежащей вывозу в отвал за  
пределы стройки 
 
Засыпка осуществляется бульдозером, для чего используется грунт, полу-
ченный при разработке траншеи и находящийся в отвале. 
Объем грунта, вывозимого в отвал за пределы строительства: 
 
прколтротв КVVV ,            (5.23) 
 
где Кпр – коэффициент первоначального увеличения объема грунта при его 
рыхлении, для супеси 1,15. 
 











                                                                               
(5.24) 
 
где Кр – коэффициент, учитывающий объѐм земли, вытесняемый раструбами 
или муфтами, для гладких труб Кр = 1; 








нD  – наружный диаметр колодца, 1,5 м; 




















































Таблица 5.3 - Бланк объемов земляных масс 
12,5 
 
Основные параметры выемки Объем грунта 
Ширина, м 
Глуби-













Механизированные земляные работы 
Разработка тран-
шеи 




ванов под колодцы 
10,17 10,17 4,35 38,4 Vм
2 
2280,92 
Вывоз грунта в от-
вал за пределы строитель-
ства 
26,87 26,87 0,20 26,87 Vизб 144,74 
Ручные земляные работы 
Разработка недобо-
ра грунта 
0,70 0,70 0,20 1090 Vp
1 
171,8 









         5.3 Предварительный выбор комплекта машин 
 
Оптимальная продолжительность строительства водоводов при длине 
трубопровода до 1,5 км составляет 1 месяц.  
Принимаем одноковшовый экскаватор типа обратная лопата, марки ЭО 
4121А. Основные характеристики: 
-вместимость ковша Vк –1 м
3
; 
-наибольшая глубина копания Нк –7,45 м; 
-наибольшая глубина выгрузки Нв –5 м; 
-наибольший радиус выгрузки Rв –7,25 м; 
-наибольший радиус резания Rр – 4,6 м. 
Марка драглайна ЭО-5111 ЕХЛ. Основные характеристики: 
-вместимость ковша Vк –1 м
3
; 
-наибольшая глубина копания Нк –12,5 м; 
-наибольшая глубина выгрузки Нв –4,1 м; 
-наибольший радиус выгрузки Rв –12,2 м; 
-наибольший радиус резания Rр –13,5 м 
Сравним наибольшую глубину копания экскаватора Нк и наибольшую 
глубину траншеи h2: Нк  h2. 
Нк
Др
  h2 
12,5  5,1 
Нк
Обр. лап.
  h2 
7,45 5,1 условие выполняется. 
 
Грунт относится к II категории. Плотность супеси равна 1,3 т/м3. 
Наиболее приемлемым средством для транспортирования грунта на рас-
стояние более 0,5 км являются автосамосвалы. Выбор марки автосамосвала 
производится с учетом следующих требований: технические данные автомоби-
ля должны соответствовать марки экскаватора; вместимость кузова должна 
обеспечивать погрузку не менее трех ковшей экскаватора. Грузоподъемность 
самосвала при расстоянии транспортирования более 1 км и ковша экскаватора 1 
м3 принимается равной 10 т. 
На основании этого подбираем марку автосамосвала: КАМАЗ - 5511. 
 





n                                          (5.28) 
в т. ч. механизиро-
ванной; 
    Vм 23041,17 




где G–грузоподъемность самосвала, 10 т; 
       – плотность грунта, 1,3 т/м3; 
       – емкость ковша экскаватора, 1 м3;  














t ,                                                    (5.29) 
где nу – число циклов экскавации в минуту; 





















П                                                          (5.30) 
 
где L – дальность перевозки грунта, км;  
      V – средняя скорость движения, км/ч; 
      tp – длительность разгрузки, 1 мин; 
      tм – длительность маневрирования машины, 3 мин; 

























Производительность работы автосамосвала Та принимаем равной про-
должительности работы экскаватора Тэ и равна 8 ч. 
 


































Принимаем 1 самосвал марки КАМАЗ-5511. 
 
При работе экскаватора поочередно в транспорт и навымет требуемое ко-








N                (5.34) 
 
где Коч – коэффициент, учитывающий поочередную работу экскаватора навы-
мет и в транспорт. 
 













где Пнав и Птрансп – соответственно производительность при работе навымет и в 
транспорт;  
      Vнав и Vтрансп – объемы грунта, разрабатываемого навымет и в транспорт. 
 










П                        (5.36) 
 
где Р – количество избыточного грунта, погружаемого в транспорт, в долях 
единицы (за единицу принят весь объем грунта, разрабатываемого экскавато-
































П                                                                             (5.38) 
 









Значение объема Vнав грунта, разрабатываемого навымет, следует опреде-




,отврнав VVVV                                                                                
(5.39) 
 















аN  самосвал. 
 
5.4 Выбор механизмов для обратной засыпки траншеи и ее  
планировки 
 
Обратная засыпка траншеи производится после проведения успешных 
предварительных испытаний трубопровода. 
Для обратной засыпки используют грунт, находящийся в отвале. После 
засыпки траншеи производят планировку ее поверхности. Для обратной засып-
ки целесообразно использовать бульдозер. Принимаем бульдозер Д3-117.  
Продолжительность работ по обратной засыпке траншеи и планировке 








T  ,               (5.40) 
 
где Fпл – площадь планируемой поверхности, м
2, определяется по формуле 
 
,21 плплпл FFF                (5.41) 
 
,)]1([ 21 LmhВЕF српл             (5.42) 
 
где Eср – средняя ширина траншеи по верху, м; 
 В – ширина траншеи по дну, м ; 
 h2 – глубина прокладки в конце трубопровода, м; 




;84,842,422 мHb отв               (5.43) 
 
;42,4 мFH отвотв                               (5.44) 
 
.253,1999,015,116,17 мKKсрFF первотв                    (5.45) 
 
где Kперв – коэффициент первоначального увеличения объема грунта при его 
рыхлении, принимается равным 1,12-1,17 для супеси.  
      К – коэффициент, учитывающий уменьшение площади поперечного сечения 
отвала при вывозе за пределы строительной площадки избыточного грунта в 
объеме равном объему грунта, вытесняемому трубопроводом и колодцами, и 
равен 0,98. 
 
.283,190601090)]85,01(18,584,887,7[1 мFпл  
 







F отвпл        
                                   
(5.46) 
 
где h – толщина слоя отсыпки, равная 0,1-0,2 м 
 





бT смены.  
         
5.5 Определение технико-экономических показателей для оконча-
тельного выбора комплекта машин 
 
Окончательный выбор комплекта машин проводится на основе трех тех-
нико-экономических показателей: продолжительности земляных работ, себе-
стоимости разработки 1 м3 грунта и трудоемкости разработки 1 м3 грунта. 
 
Продолжительность работы экскаватора по отрывке траншеи Тэ опреде-











где Vм – объѐм грунта, вырабатываемого механизированным способом, м
3
;  











t ,                               (5.48) 
 
где tсм – продолжительность смены, 8 ч; 
      Р – количество избыточного грунта, погружаемого в транспорт в долях еди-
ницы; 
      Нвр1, Нвр2 – соответственно норма времени на разработку экскаватором при 
























(1008оэП   м
3
 в смену. 
 









 в смену. 
 



















        




ЗТС рiчмаш 5,108,1 ..
,             (5.50) 
 
где Смаш.ч – производственная себестоимость машино-часа отдельных машин, 
входящих в комплект (экскаватор, бульдозер, самосвал); 
       Тi – продолжительность работы отдельных машин на стройке в сменах; 
      ΣЗр – заработная плата рабочих, выполняющих ручные работы 
 
,.02,240418,36356,481,5264,42 чрубТОмашС                       (5.51) 
 
,.305018,36356,485844,49 чрубТдмашС                             (5.52) 
 
.,5,972,179544,0 рубрVрЗрЗ            (5.53) 
 
где Зр – расценка на разработку 1 м
3
 грунта для немерзлого грунта Iгруппы 
принимпается 0,544 руб./м3; 
Vр – объѐм грунта подлежащей выемке при прокладке трубопровода 
 
Находим сeбестоимость отрывки 1 м3 грунта траншеи экскаватором с об-























              (5.54) 
 




где Мэ, Мб, Ма – произведение время работы соответсвующих машин, выражен-
ное в часах, на затраты труда на обслуживание строительных машин. 
 
Для экскаватора с обратной лопатой  затраты труда по управлению и об-









,./.78,1218879,12448,141681,2 чмашччелM дм  
 
Определяем затраты труда на ручные операции 
 
,./.28,1612.1799,0 чмашччелрVврНрM         (5.56) 
 
где Нвр – норма времени на ручную разработку 1 м
3





чмашччелM эотр  
            ../.059,0
37,23220
28,16178,18218
чмашччелM дотр  
 
Проведен технико-экономический расчет, результаты которого приведе-
ны в таблице 5.4. 
 






с обратной лопатой драглайн 
Продолжительность работы, Т смена 52 58 
Себестоимость разработки, 1 м3 
грунта, С отр 
руб./м3 0,12 0,15 
Трудоемкость разработки 1 м3 
грунта, Мотр 
чел.- ч/м3 0,056 0,059 
 
Как видно из таблицы 5.4 наиболее экономичным является вариант с экс-
каватором обратная лопата. 
 




Расчетные размеры забоя определяют исходя из рабочих параметров экс-
каватора и размеров траншеи. При этом определяют местоположение оси дви-
жения экскаватора относительно оси траншеи, площадь поперечного сечения и 
размер отвала, месторасположение отвала относительно бровки траншеи, ши-
рину забоя. 




mhа                                                                                         (5.57) 
      
где h2 – наибольшая глубина траншеи, 5,18 м. 
В целях безопасности расстояние от бровки траншеи до основания отвала 
принимаем 1 м. 
 
,77,0)85,01(28,5 ма  
 
Общая ширина забоя, включая отвал: 
 
.bаEA ср                                                                                         
(5.58) 
 
.71,1784,8187,7 мA  
 
Положение оси движения экскаватора может совпадать с осью траншеи 
или может быть смещено от нее на некоторое расстояние в сторону отвала. 
Первый случай выбирается, если выполняется условие 
 
Rв А1 ,               (5.59) 
 
где Rв – наибольший радиус выгрузки экскаватора, 7,25 м; 




















Условие выполняется: 10,35>7,25 м.  
 




Самым тяжелым элементом является кольцо стеновое КЦ –20 – 9 с мас-
сой m=1280 кг. 
Требуемая грузоподъемность крана: 
 
грKQG ,                                                   (5.61) 
 
где Q – масса самого тяжелого элемента при монтаже трубопровода, кг; 






Кран располагаем на противоположной от отвала стороне не ближе 1 м от 
бровки траншеи. Кран размещен ближе к бровке траншеи, а заготовки труб и 
другие элементы за ним. Ось движения крана параллельна от траншеи.  











,                                                                 (5.62) 
 
где b1 – ширина котлована по низу, м; 
      m – заложение откосов траншеи; 
      h – максимальная глубина траншеи, м; 











Основываясь на требуемой грузоподъемности и вылете стрелы крана, 
подбираем марку монтажного крана КС-3562Б на базе МАЗ-5334. Максималь-
ная грузоподъѐмность 10 т, грузоподъемностью при максимальном вылете 
стрелы – 1,2 т, длина основной стрелы – 10 м. Изготовитель – Ивановский завод 
автомобильных кранов. 
Окончательный вариант комплекта машин: 
-экскаватор обратная лопата ЭО4121А, объѐм ковша 1 м3; 
-автосамосвал марки КАМАЗ 5111, грузоподъѐмность 10 т; 
















































Бакалавраская рбота посвящена водоснабжению поселка численностью 
13680 человек. Источником водоснабжения приняты поверхностные воды, ко-
торые имеют следующий состав: 53,6 мг/л, цветность 10 град., щелочность 
1,2моль/м3.Вода из реки забирается  русловым водозабором и по двум водово-
дам диаметром подается в сеть поселка. 
Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ-100 по ГОСТ 18599-
2001* запроектированна кольцевой. 
Так как качество воды источника не соответсвует требованиям СанПин. 
Предусматривается обработка воды на контактных осветлителях. Запроектиро-
ванно 5 контактных осветлителей площадь одного 16 м2 .Обезззариживание во-
ды осуществляется гипохлоритом натрия,который подают на водоочистной 
станции из хлорида натрия. Применение гипохлоридом натрия для обеззаражи-
вания воды, что позволяет снизить образования летучих галогенно содержащих 
соединений иобеспечить высокую эффективность обеззараживания. После 
осветления и обеззараживания вода поступает в РЧВ и насосами НС-2 подается 
потребителю. 
НС-2 запроектированна незаглубленного типа. Принято четыре насоса 2 
рабочих 2 резервных, фирмы Grundfos. Энергоэффективность НС-2 достигается 
применением частного регулирования насосных агрегатов. Приобразователь 
частоты поддерживает постоянный напор при переменнном расходе, что обес-
печивает надежную работу сети. Представлен план и разрез НС, габаритные 
размеры насоса. 
Разроботана схема прокладтки полиэтиленного трубопровода 1090м. По-
добранны оборудования и механизмы, определенны объемы землянных масс 
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Схема засыпки траншеи бульдозером
                    М 1:100
2000
Схема разработки траншеи экскаватором




Схема укладки труб автокраном М 1:100
















Схема производства работ при прокладке  трубопровода Ø200 L= 1090м М 1:100










































Полиэтиленовые трубы Ø 200
ГОСТ 18599-2001*
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Сварка полиэтиленовых труб М 1:0,5
Схема производства работ при прокладке трубопровода ,схема
разработки траншеи эксковатором с обратной лопатой ,схема
укладки труб автокраном,схема засыпки траншеи бульдозером, схема
размещения бытовых помещений,сварка полиэтиленовых труб
Стадия
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3600 3200 3200 1675
Напорные трубопроводы     250
Всасывающие трубопроводы    250














    сеток    300
 Напорный трубопровод
   80 от дренажных насосов












Напорный трубопровод   250
Всасывающие








Сброс от промывки сеток и
эжекторов






































ТР 100-240/2 2 раб+1рез3
ГНОМ 16-15 1 32
19ч 21бр 6 25
30ч 6бр 145



























































































Зав . каф . Сакаш
Пазенко
6
План и разрез НС -II М 1:200











































Задвижка hawle DN 150
4 шт .
4 шт .
1GH022-16/100 Клапан обратный пружинный
фланцевый Ду 200
4 шт .






Насос  AP127 1 шт .
Кран подвесной ГОСТ 7890-738 1 шт .














































   Экспликация зданий и сооружений
Наименование      Номертипового проекта
Проектируемые сооружения
Главный корпус 901-3-2
Башня для хранения промывной воды, 300 м3
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